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Chères moules, juste un petit journal rapide pour vous signaler une information que j'ai d'abord reçu par bouche à oreille, en l'occurrence, mon paternel qui a travaillé comme inspecteur qualité à EDF durant quelques décennies.


Les circuits de refroidissement - ceux qui sont hors service au japon et qui posent problème - sont des systèmes électrique ayant pour charge de refroidir le réacteur en envoyant de l'eau liquide.


Toutes les tranches de centrales nucléaires - 900 MW pour les plus anciennes, et 1300 MW pour les plus récentes - sont dotés de deux moteurs diesels capable de produire 6 MW d'électricité correspondant aux besoins des circuits de refroidissements.


Ces moteurs servent aussi en tant moteur de bateau dans le domaine militaire ou civil (paquebot du genre Queen Mary)


Deux moteurs, pour une double sécurité successive en cas de problème d'approvisionnement  en électricité qui mettraient en danger les systèmes de refroidissement qui sont HS au Fukushima.


Les centrales les plus anciennes, de 900MW par tranches, sont équipés de moteurs Wartsila
http://uim.marine.free.fr/hisnav/archives/navires_uim/machines/wartsila-mach.htm  
Les centrales à tranches de 1300MW sont équipés de moteurs Pielstick. Pielstick est une marque allemande, ayant une usine à saint nazaire, un modèle de fiabilité d'après mon père qui avait pour charge d'inspecter ces moteurs avant envoi dans les centrales.
Pour les avoir vu tourner, c'est impressionnant : imaginez un moteur diesel de deux étages de haut, avec des piston plus grand que vous...


Eh bien, EDF annonce, que TOUSDS les moteurs Wartsila doivent être inspectés, car les "coussinets", une pièce au centre du moteur, s'usent trop vite.


EDF a été transparent sur cette question :
http://www.actualites-news-environnement.com/25568-EDF-annonce-anomalie-groupes-electrogenes-secours-reacteurs-900.html


N'empêche, ça fait flipper : tous les moteurs doivent être révisés, 2 par tranche, 3 jours de boulot minimum pour chaque.


Faisons confiance à l'institut de sureté nucléaire, qui d'après mon informateur, sont extrêmement rigoureux (pour anecdote, quand j'étais enfant, j'évitais mon paternel les 3 jours annuels où ceux-ci l'inspectait, il était assez stressé malgré qu'il ai toujours été très rigoureux dans son travail. Il n'a jamais eu de critiques d'ailleurs).


Mais comme quoi, les économies de bout de chandelles sont une fois de plus notre pire ennemi.

Surtout depuis qu'EDF est privatisé...
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